
! Внимание

КОНТРОЛ НА МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР

Проверете нивото на маслото

Сменете маслото

Сменете масления филтър

Проверете за теч на масло

ОХЛАЖДАЩА СИСТЕМА

Проверете водния нагревател

Проверете за теч на охлаждаща течност

Проверете нивото на охлаждащата течност

Проверете съотношението антифриз/вода

Проверете или почистете радиатора

Сменете охлаждащата течност

ВСМУКАТЕЛНА И ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА

Проверете за загуба на въздух (маркучи, скоби, тръби )

Проверете гърнето

Почистете или сменете въздушния филтър

Проверете с-ма за изгорели газове

Проверете вида на изпусканите газове

ГОРИВНА СИСТЕМА

Проверете нивото на горивото

Сменете горивния филтър

Проверете за теч на гориво

Дренаж на сепаратора на горивния филтър

Почистете резервоара

Проверете дюзите на инжектора

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА

Проверете акумулатора

Почистете акумулатора и клемите

Проверете зарядното и динамото

Проверете налягането на маслото и температурата на 
водата

Почистете повърхността на генератора и около него
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Проверете стегнатостта на V-образния ремък

Проверете свързващите гайки и винтове

Проверете нивото на вибрация и нейното поглъщане

Проверете компресията на цилиндрите
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Настройте всмукателните и изпускателни клапи

Настройка на регулатора на напрежение и управляващия 
модул
Проверете връзките и АВР

ДРУГИ

• Тази таблица включва основни проверки и контрол.                                         
• Включвайте генератора в тестов режим при натоварване всяка седмица 
за 15 минути.                                                                                                            
• Извършвайте всички поддръжки навреме.                                                         
• Ако е необходимо правете проверките по-често. 
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